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s Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 51408 pata . 10. 10
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro
Bb SOL Sodietate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatitii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
PSI monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinri de noxe profesionale nr. Ll 737
[ RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE e
Numar raport: 90365 APM Data emitere raport: 12.09.2025
" Detalii
Beneficiar: CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI
Nr. comanda/contract; Contract 358 din 23.05.2024
Tip proba: Ape potabile
Descriere proba: Apa potabila
Codul probei: 90365 APM
Numarul fisei de prelevare: 90585

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Retea de distributie - Galmea, imobil nr.42
09.09.2025 / 09.09.2025, Ora prelevirii: 09:41
09.09.2025 - 12.09.2025

LMB-10.06

Proba a fost prelevatd de cétre Cristian Andrei Dohanov in prezent a reprezentantului

beneficiarului Tudor Nicoleta

S

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SR EN ISQO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterocaciintestinali SR EN 1SO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN IS0 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN IS0 6222/2004 UFC/1ml 16 Fara modificdri anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 17 Fard modificdri anormale
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats
2. Férd aprobarea scriss a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabils, apd subterans, apa de suprafat 8, apa de imbdiere(piscing) si aps uzats

4. Incercérile au fost efectuate t indnd seam.

a de urmdtoarele corect ii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 1), SR EN ISO 9308-1/201 5/A1:2017 (pozitia 3)
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