SCBiosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova

i

Numar raport:

SOL
Sl

Detalii

Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de prelevare:
Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectuarii incercarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

LABORATOR MEDIU BIOSOL

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru
monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
100465 APC

Datd emitere raport:

dacreaiiat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:201

8

CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. LI 737

21.10.2025

CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI

Contract 358 din 23.05.2024
Ape potabile

Apa potabila

100465 APC

100674

Retea de distributie - Galmea, nr.44
14.10.2025 / 14.10.2025, Ora prelevarii: 12:30

14.10.2025 - 15.10.2025
LMB-I0.06

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA PLOPU
INTRARE NI

e M08

IESIRE o 02 W\ 2

Proba a fost prelevata de catre Cristian Andrei Dohanov in prezent a reprezentantului

beneficiarului Tudor Nicoleta

anormale

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
. 1S0 15923-1/2013
1 Amoniu LMB-PS.65 ed./3 rev.1 mg/l <0,064 0,5
EPA 353-2/1993
2 Azotati (Nitrati) LMB-PS.50 eé.B rev.0 mg/l 15,074 50
T EPA 353-2/1993
3 Azotiti (Nitriti) LMB-PS.58 eé.3 rev. mg/! <0,05 0,5
0059
4 Clor rezidual liber MLepfl%‘fgSh_/'f“Rgﬁrgf 38 mg/! 0,44 0,1-0,5
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 mg/! 0,46 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 uS/cm 1143,9 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7,5 6,5-9,5
| Acceptabil(d) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT <0,2 consumatori si fard modificari

NOTE:
1. Rezultatele se referd exciusiv la proba analizats

2. Far& aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) <0,2 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodel
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap& potabild, apa subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscind) si apd uzata

5. Indicatorul Clor rezidual liber a fost masurat in teren

6. Conductivitatea a fost masuratd la 22,8 °C si compensarea la 25 °C a fost facuta automat. Conversia la 20 °C a fost fdcutd cu formuld matematicd
7. pH-ul a fost masurat la 22,8 °C si compensarea la 25 °C a fost facutd automat

OBSERVATIL:

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu




acreainat pentru
INCERCARE

LABORATOR MEDIU BIOSOL

¥\ \ SCBiosol psi SRL
i : Str. Torcatori, Nr. 6

; Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DEACREDITARE

BlosoL

P S! monitorizarea calitat i apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 100466 APC Data emitere raport: 21.10.2025
Detalii
Beneficiar: CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI

Nr. comanda/contract: Contract 358 din 23.05.2024 =
X -~ : JUDETUL PRAHOVA
Tip proba: Ape potabile COMUNA PLOPU
Descriere proba: Apa potabila .—%i
= T 7 4
Codul probei: 100466 APC J{E;%_‘b L _C’ |
Numérul fisei de prelevare: 100674 T Data O_‘SLCE’ S

Locul prelevarii probei:
Data prelevarii/primirii probei:
Data efectuarii incercarilor:

Retea de distributie - Harsa, str. Scolii nr.46

14.10.2025 / 14.10.2025, Ora prelevarii: 12:45

14,10.2025 - 15.10.2025

LMB-I0O.06

Proba a fost prelevatd de catre Cristian Andrei Dohanov in prezent a reprezentantului
beneficiarului Tudor Nicoleta

Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinati Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice
. ISO 15923-1/2013
1 Amoniu LMB-PS.65 ed./3 FEVEL mg/! <0,064 0,5
EPA 353-2/19
2 Azotati (Nitrati) LMB—PS.§9 eé.3 grgv.o mg/l 0,828 50
P -2/1993
3 Azotiti (Nitriti) LME_Q;?; 25_3 i ma/| <0,05 0,5
M
4 Clor rezidual liber e mg/| 0,14 01-05
5 Clor rezidual total SR EN ISO 7393-1/2002 mg/| 0,16 -
6 Conductivitate SR EN 27888/1997 uS/cm 543 2500
7 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.7 6,5-9,5
Acceptabil(d) pentru
8 Turbiditate SR EN ISO 7027-1/2016 UNT 4,8 consumatori gi fard modificari
anormale

NOTE:

1. Rezultatele se refera exclusiv la proba analizatad

2. Fard aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorile <0,064 (pozitia 1) <0,05 (pozitia 3) sunt sub limita de determinare a metodei

4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apd subterand, apa de suprafat 8, apa de imbaiere(piscind) si aps uzats
5. Indicatorul Clor rezidual liber a fost masurat in teren

6. Conductivitatea a fost masuratd la 22,5 °C si compensarea la 25 °C a fost facutd automat. Conversia la 20 °C a fost facutd cu formuld matematicd
7. pH-ul a fost mdsurat la 22,5 °C si compensarea la 25 °C a fost facutd automat

OBSERVATII:

Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Sef laborator - chimie
m. chim. Evelina Adina Nitu
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acreaiatr pentru

LABORATOR MEDIU BIOSOL INCERCARE

SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitat i apei potabile i abilitat pentru determinéri de noxe profesionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 100467 APM Data emitere raport: 17.10.2025
Detalii
Beneficiar: CAPOLES SERV SRL, STR. ULIERULUI 9 COD: 100046, PLOIESTI
Nr. comanda/contract: Contract 358 din 23.05.2024 JUDETUI

X G ) “TUL PRAHOVA
Tipprahds “pe potasie COMUNA PLOPU
Descriere proba: Apa potabila S
Codul probei: 100467 APM INTRARE Nr
Numérul fisei de prelevare: 100674 IESIRE Data O H %ZT
Locul prelevarii probei: Retea de distributie - Galmea, nr.44
Data prelevarii/primirii probei: 14.10.2025 / 14.10.2025, Ora prelevarii: 12:30
Data efectuarii incercarilor: 14.10.2025 - 17.10.2025
Metoda de prelevare: LMB-10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Cristian Andrei Dohanov in prezent a reprezentantului

beneficiarului Tudor Nicoleta

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinat3 Ordonanta 7/2023

Ape potabile - Analize microbiologice

1 Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Enterococi intestinali SR EN ISO 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
3 Escherichia coli SR EN ISO 9308-1/2015 UFC/100m| 0 0
4 Numar de colonii dezvoltate la 22°C SR EN ISO 6222/2004 UFC/1ml 0 Fara modificari anormale
5 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SR EN IS0 6222/2004 UFC/1ml 0 Fard modificdri anormale

1. Rezultatele se referd exciusiv la proba analizatd

2. Fara aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercri/analize nu poate ff reprodus decat integral

3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apd subterand, apa de suprafat &, apd de imbéiere(piscind) si ap4 uzats

4. Incercarile au fost efectuate t indnd seama de urmitoarele corect il ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozitia 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (pozit ia 3)

OBSERVATII:

Sef laborator - microbiologie Intocmit
ing. Ribana Mlhaela Bamouu ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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